
  Handleiding – Reset van Fronius omvormer 
 

   

Wanneer resetten helpt: 

 

• Omvormer of batterij werkt niet normaal (lampjes rood). 

• Groen lampje knippert rood → probleem met omvormer. 

• Blauw lampje knippert rood → probleem met internetverbinding. 

 

    Stappenplan reset 

1. Zekering uitschakelen in de zekeringkast. 

2. Omvormer uitschakelen met de grote draaiknop links. 

3. Wacht minstens 60 seconden tot alle lampjes uit zijn. 

4. Controleer netwerkverbinding (bijv. via smartphone). 

5. Omvormer inschakelen met de draaiknop. 

6. Zekering in het elektrisch bord terug aanzetten. 

 

Tip: De meeste storingen verdwijnen na het uitvoeren van een reset. Controleer na 15 

minuten of de led statussen van het toestel in orde zijn (groen links, blauw rechts) en dat 

alles in solarweb normaal werkt. 


